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Siedlce, dnia: 01.10.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6210.801/n.2020

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom
Podstawa badan: OL.630.8.2020 z dnia 02.01.2020 r.

Rodzaj prébek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Wod. publ. Laski, gm. Pionki

Data pobrania probek: 14.09.2020

Probki pobrat: PSSE Radom - Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda poierania prébek PN-EN ISO 5667-3:2018-08, PN-ISO 5667-5:2017-10

Nr protokotu pobrania probek: NPP.670.628.2020

Data przyjecia prébek 14.09.2020

Data rozpoczgceia i zakonczenia badan  14.09.-01.10.2020

Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujacym (zgodno$é z przepisami prawa)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania prébki sq zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce.

Wyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig wylgcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium podaje niepewnos¢ dla wynikow, kiére po uwzglednieniu
niepewnosci zawierajq wartos¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci. Laboratorium
przyjelo zasade prostej akceptacji, w kidrej niepewnosé pomiaru nie moze byé stosowana Jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.
Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosc parametryczng, przy czym ryzyko biednej akcepracji wynosi
do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci przekracza wartosé
parametryczng, przy czym ryzyko biednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartoSci parametrycznej. Niepewnosé wyniku badania
nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Opis i identyfikacja probki:

Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

801/n 09:55 RAD 52 Stacja Uzdatniania Wody

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: "-" - nie badano
L N Sbek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Jm LRy PR T
1 s 801/n
1 |1, 2 dichloroetan ug/! ponizej 0,25

PB-33-Al wyd. 2 zdn. 12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 3,0 pg/l
2 |Antymon ug/! ponizej 1,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS |
Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l
3 |Benzen ’ ug/! ponizej 0,2 ‘
PN-ISO 11423-1:2002

Warto$¢ parametryczna:: 1,0 ug/l

4 |Bromodichlorometan mg/l ponizej 0,005 [
PB-17-Al wyd. 3 2dn.12.09.2019
iWartos’é parametryczna: 0,015 mg/l |

PN-EN ISO 15586:2005
{ [Metoda: ETAAS [ | 1

JS |Chrom g/l ponizej 5,0
\

Dokument generowany elektronicznie, POL-06-IT-02-F16, Data wydania 15.06.2020 Numer: OL-LBW.6210.801/n.2020, Strona { z 2



Warto$¢ parametryczna: 50 pg/l
6 |Glin (Al) pa/l ponizej 40
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartosé parametryczna: 200 pg/l
7 |Kadm ’ pg/l ponizej 0,5
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 5,0 pg/l

8 |Miedz ma/! ponizej 0,10
PN-ISO 8288:2002
Metoda: FAAS
Warto$¢ parametryczna: 2,0 mg/l

9 |Nikiel g/l ponizej 4,0

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l
10 |Otow ug/! ponizej 1,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 10 pg/l
11 |Selen ug/l ponizej 2,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 10 pg/l
12 |Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ug/l ponizej 1,0 ,
PB-33-Al wyd. 2 z dn. 12.09.2019
Wartos$¢ parametryczna: 10 pg/l

13 |Séd mg/I ponizej 40
PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
Metoda: FAAS
Warto$¢ parametryczna: 200 mg/I

14 | Trichlorometan (chloroform) mag/I 0,007 £+ 0,001N

PB-17-Al wyd. 3 2dn.12.09.2019

Warto$¢ parametryczna: 0,030mg/I
15 |Trihalometany - ogélem (suma THM) g/l 7 £ 1N
PB-17-Al wyd. 3 z dn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 100 pg/l

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (%) - norma archiwalna; ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,
N-podana niepewnosc jest obliczona z zastosowaniem wspdiczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie prawdopodobieristwa 95% e
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU

: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU

26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
= 048 345-15-94, fax 048 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 12.10.2020r.

HKN.447.0W.281.2020.N o

Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwyciestwa 6A

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badaf probki wody numer OL-LBW.6210.801/n.2020 z 01.10.2020r.
pobranej w punkcie zgodnosci tj. Stacja Uzdatniania Wody Laski gm. Pionki w dniu 14.09.2020r.
w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatnos¢

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametréw zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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