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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

| Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 07.10.2019 r.
Il Probka pobrana przez: PSSE Radom p. A. Grzybowski ( zlecenie — kontrola wewnetrzna)
lll Probka pobrana zgodnie z:  PN-EN [SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07,
PN-EN ISO 5667-3:2018-08

IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodociag publiczny  uj. Miren
V Cel badania probki: celem przediozenia wynikow jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)
VI Punkt pobrania probki: Mieszkanie prywatne , punkt przy wodomierzu, kottownia gm. Pionki
VIl Adresat / Zleceniodawca: Gmina Pionki

26-670 Pionki ul. Zwyciestwa 6 A

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Najwyzsza Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda Wynik dopuszczalna J.m. zgod_nosm
wartosé * wynikuz |

wymaganiem

akceptowalna

1. | Metnos¢ A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,45 Zalecany zakres | NTU -
wartosci do 1,0
PN-EN ISO 7887:2012 10 - mg/l
& | Barwa (Fh) i rozdziat 7 akceptowalna | akceptowalna —
PB.02.HKL
3. | Zapach N wyd. 1z dn. 18.06.2019 1. akceptowalny | akceptowalny --- -
PB.03.HKL
4. | Smak N wyd. 1z dn. 18.06.2019 1, akceptowalny | akceptowalny - -
pH ) 7,3 6,5-9,5 pH
5. W temperaturze A |PN-EN ISO 10523:2012 20,4 e s -
Przewodnosé
6 szkggyc%zna wiasciwa A | PN-EN 27888:1999 407 2500 uS/cm .
w temperaturze 18,4 —n .
AUTORYZOWAL: IS
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Wyniki badan mikrobiologicznych

’7 ) e Stwierdzenie
Wynik Nalonyssen zgodnosci
Lp. Parametr Norma / metoda dopuszczalna g ik
Jtk. wartos¢ * W =
wymaganiem
: . : a— Bez
Ogolna liczba mikroorganizmow ) ) :
i1 w 22°C / 1ml wody A | PN-EN SO 6222 : 2004 8 meprawld}gwych ---
zmian
> Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 —
" | wody +A1:2017-04
oy ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12 —
3. | Escherichia coli/ 100 ml wody | A +A1:2017-04 0 0
4. |Enterokoki /100 ml wody A |PN-EN ISO 7899-2 : 2004 0 0 i
/
AUTORYZOWAL: b .

*. Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A - badanie akredytowane

N — badanie nieakredytowane

jtk — jednostki tworzace kolonie

1) — korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

2) — zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk / 1 m
w kranie konsumenta

Termin wykonania badan: 07.10.2019r. — 10.10.2019r.

Optata za badanie (netto) : 148,00 zt.

+ Zatwierdzit:

Dostarczona probka nie budzi zastrzezer. \

Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie wyltacznie do badanej probki.

Niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badari nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badar z wytaczeniem informacji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VII.
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