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Siedlce, dnia: 20.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6210.1140/n.2019

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9 D, 26-601 Radom
Podstawa badan: 0L.630.8.2019 z dnia 02.01.2019

Rodzaj prébek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Wod. publ. uj. Miren, gm. Pionki

Data pobrania probek: 04.11.2019

Probki pobrat: PSSE Radom- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)

Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Nr protokotu pobrania prébek: NPP.670.115.2019

Data przyjecia probek 04.11.2019

Data rozpoczecia i zakonczenia badan  (04,11-18.11.2019

Inne informacje dotyczace probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen

Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujacym (zgodno$¢ z przepisami prawa)

Wyniki badar zawarte w sprawozdaniu odnoszq si¢ wylgcznie do otrzymanej probki. Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po uwzglednieniu
niepewnosci zawierajg wartos¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci) lecz niepewnosci nie uwzglednia sig przy stwierdzaniu zgodnosci..
Laboratorium przyjeto zasade prostej akceptacyi, w ktorej niepewno$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci
parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci nie przekracza lub osigga wartosé parametryczng, przy czym ryzyko blednej
akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) - jezeli wynik pomiaru bez niepewnosci
przekracza warto$¢ parametryczng, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do wartosci parametrycznej.
Niepewnos¢ wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé
powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja prébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

1140/n 11:45 RAD 32 Mieszkanie prywatne-kuchnia

Akt prawny:Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: ™" - nie badano
- N Sbek, iki
Lp. Wskaznik, metodyka Jm LTiery prafiek, Wi
1140/n
1 |Antymon ug/l ponizej 1,0

PN-EN ISO 15586:2005
Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l
2 |Chrom pg/l ponizej 5
PN-EN ISO 15586:2005
Warto$¢ parametryczna: 50 pg/l
3 |Glin (Al) pg/l ponizej 40
PN-EN ISO 15586:2005
Warto$¢ parametryczna: 200 pg/l
|4 Kadm ug/! ponizej 0,5
PN-EN ISO 15586:2005

) Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l
5 |Miedz mg/| ponizej 0,1
PN-ISO 8288:2002

Wartos$¢ parametryczna: 2,0 mg/l
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6 |Nikiel
PN-EN ISO 15586:2005
Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l

Hg/l

ponizej 4’

7 |Otow
PN-EN ISO 15586:2005
Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

Hg/!

ponizej 1

8 |Selen
PN-EN ISO 15586:2005

Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

Hg/!

ponizej 2

9 |Sod
PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
’ Wartos¢ parametryczna: 200 mg/l

mg/I

ponizej 40

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565, (#) - norma archiwalna; ponizej "liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,
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