WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Numer kodowy probki:
W WARSZAWIE 08375/2019/P
DZIAL LABORATORYJNY

Data sporzagdzenia sprawozdania
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Data pobrania / dostarczenia probki - 2019.12.02/2019.12.03
Miejsce pobrania probki - Ptachty , gm. Pionki
Pochodzenie probki - wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki - Mieszkanie prywatne, kuchnia
Zleceniodawca - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu
Probka pobrana przez - pracownika PSSE w Radomiu
Cel badania - celem wykorzystania wynikéw w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach - 2019.12.03 -2019.12.06
Stan probki - bez zastrzezen
Wyniki badan
Lp. ‘  Ogznaczenie ' - N normy / metodyka Jm | Wynik ~ Warto$¢
o : ; o paramefryczna *¥*
Wskazniki chemiczne - o : . » -
1. | Arsen Aplikacja firmy PS Analytical ng/l <0,20 10
Ltd. , listopad 1997

2. | 1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,25 3,0

3. | Y Trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN ISO 15680:2008 ng/l <0,50 10,0

4. |Benzen PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,25 1,0

5. | Chlorek winylu (N) PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,10 0,50

wynik zc znakiem "<..." oznacza wynik ponizcj granicy oznaczalnoéci metody, ktérg stanowi wartod¢ wpisana za znakiem

(N) - oznaczenic nicakredytowanc
** Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Osoby autoryzujace
Badania fizykochemiczne: asystent
mgr Edyta Zelazko

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym, nie wymaga podpisu.
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Wyniki badar odnoszg si¢ wylacznic do badancj probki. Str. 1/1

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielance in:
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