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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
B 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 22.01.2020r.
HKN.4411.52.2020

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY za 2019r.
wvdana dla wodociagu publicznego w Czarnej

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z2019r. poz. 59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z p6zn. zm.)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 7; 111/S; 98; 97; 99; 228/S; 289/S; 403/S; 686;
793/S; 792/S; SB/54463/05/2019; SB/61448/06/2019; 628, SB/78888/07/2019; 1633/S; 1741/S; 1742/S;
1828/S; 853; 1974/S; 1973/S; 2161/S; 2255/S; PBP/8375/P/2019; 1224; HKL.9052.1.08375.2019;
OL-LBW.6210.1246/n.2019; SB/140836/12/2019; SB/140841/12/2019; 1273 z badan probek wody
pobranych w dniach 7.01.2019; 23.01.2019; 30.01.2019; 11.02.2019; °19.02.2019; 6.03.2019; 10.04.2019;
24.04.2019; 21.05.2019; 12.06.2019; 18.07.2019; 8.08.2019; 23.08.2019; 3.09.2019; 17.09.2019; 7.10.2019;
16.10.2019; 2.12.2019; 9.12.2019; 16.12.2019 z:

- SUW Czarna

- mieszkania prywatnego Plachty 31

- mieszkania prywatnego Ptachty 32
- PSP Czarna 5

- mieszkania prywatnego Czarna 5S0A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdzit, iz w probkach wody pobieranej do badan w 2019r. z w/w wodociagu publicznego wystepowato
przekroczenie bakterii grupy coli, ogdlnej liczby mikroorganizmow w 22°C oraz odnotowano obecnosé
nieakceptowalnego zapachu. W odniesieniu do utrzymujacego si¢ nieakceptowalnego zapachu kilkakrotnie
dokonywano ptukania sieci. Diugotrwate dziatania naprawcze spowodowaty poprawe jakosci wody co
zostato potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W odniesieniu do przekroczen parametréw mikrobiologicznych PPIS w Radomiu prowadzit postepowanie
administracyjne. Podejmowane przez Gming Pionki dziatania naprawcze polegajace na zwigkszeniu
dozowania $rodka dezynfekcyjnego oraz wzmozeniu czestotliwosci plukania sieci wodociggowe;
spowodowaty doprowadzenie jakosci wody do warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu M. Z. Ponadto
PPIS w Radomiu w formie komunikatéw informowat odbiorcow o jakosci wody do spozycia oraz

o warunkach korzystania.

- Otrzymuje:
Gmina Pionki
ul. Zwyciestwa 6 26-670 Pionki
Wéjt Gminy Pionki
ul. Zwyciestwa 6 26-670 Pionki
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