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Zleceniodawca ID:—{5—0;
Gmina Pionki
ul. Zwyciestwa 6a
26-670 Pionki
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2020-10-29, numer systemowy: 20026833
Obszar badanin: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
Cel badari: ocena zgodnosei z wymaganiami
Opis préobek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zlecenlodawcey
175279/11/2020 SUW Czarna Woda uzdatniona
Wyjscie na sie¢
Nr laboratoryjny Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data poblerania Prébkoblorca Metoda poblerania
175279/11/2020 2020-11-03, godz.07:50 Pawel Glodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 18458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2020-11-03, godz.18:15 2020-11-03 2020-11-09
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen,
8GS Polska Sp. z 0. o, Sporzadzil;
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimlerza 3 mgr inz. Laura Trzoriska
NIP: 5860005600 &/

Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cleszyniska 52a

tol. 32 4492500: fax: 32 4472072 specjalista ds. projektéw $rodowiskowych

Dokument podpisany cyfrowo.

$G3 Pa'ska§p zon, | Envirerment, Heath & Salety

ul Jara Kerimizna3 | Lokallzace: Laboratoria:
OUIWESIAN2 | poreryna 43200, Cleszyliska 52a 1448324492500 {44832 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyiiska 52a
Poznan 60-689, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 /1 +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 64-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2600 f+48 71 358 7662 Dzialdowe  13-200, Hallara 35
Leiajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2600 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawica 874
Szczecin 70-661, Gdariska 16 B t +4891 4213517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)
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Kapital zakladowy 27 167 800,00 21
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T T T o T s
T i Identyfikacja metody - Wynik! badan § 2| - Popuszezaine -
.Oznaczany parametr Jednostka "'badawcze'j s e S e “wartosci gypg)
P . S _:1?527""’""”"""""9“”2020.. § g " wekaznikéw -
Chtor wolny mgh Kd-1-5.7-27 (A){ZPS) < 0,05 - TE | BS <03 PI¥zIC
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A},(ZPS} 7.6 0,2 TE] 8BS | 65.050 9=1C
Przewodnosé elektryczna #Sfem PN-EN 27888:1999 (A},(ZPS) 654 +00 TE|BS | 25008110 23C
wiladciwa {(PEW) w temp. 25°C
Zelazo (Fe) ngit PN-EM ISO 17204-2:2018-11 < 60,0 - PS | BS <200
(A){ZPS)
Metnodé NTU PN-EN ESC 7027-1:2016-09 0,15 10,05 PS| BS | Zalecany zakres
(A).2PS) o e A
Barwa mgPt PN-EN ISQ 7887:2012; <5 - PS | BS £ 216G, A7
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),{ZPS) <1 - Ps| BS Al
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A},(ZPS) <1 - PS | BS Al
Liczba mikrocrganizméw (22°C) jtie/ 1) PN-EN IS0 6222:2004 (A) {ZLE) 51 40-65 LE |ABe bez
nieprawidlowych
zmian 2 #1¢
Liczba entarokokéw katowych jtk/100mi PN-EN IS0 7899-2:2004 (A) (ZLE) 0 - LE |ABe 0
Liczba bakterii grupy coli jtkF100m! PN-EN ISO 0 - LE |ABe ghzic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(AL{ZLE)
Liczba Escherichia coli jtk100ml PN-EN ISO 0 - LE [ABe g
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A) (ZLE)

jtk/100m! - liczba jednostek tworzgeych kelonie w 106 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017¢. w sprawie jakoici wody przeznaczenej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017¢.

poz, 2294}

619 =z1c Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci kerozyjnych wody. W edniesieniu do wody
niegazowane] rozlewanej do butelek iub pojemnikéw wartoéé minimalna moze zostaé ohnizona do 4,5 jednosteX pH. Dla wedy
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegta wartose
minimalna moze byé nizsza.

By zic W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chleru w zblerniku magazynujacym wode w $rodkach transpertu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/),

73210, A W przypadku uzdatniania wody powierzchnlowej nalezy dazyé do osiganigcla wartedel paramelrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnodci) w wodzie po uzdatnfeniu; Akceptowalna przez konsumantéw i
bez nisprawidtowych zmian.

8 =10, A Pozgdana wartos6 tego parametru w wodzle w kranle konsumenta — do15 mg PYI; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian,

A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

A zAc Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoclagowe},

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta,
& 110) 210 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocanie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25 °C
1} 2.1G

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadiu wykrycia bakternii grupy coli < 10 jtk
{NPL}Y/100 ml nalezy wykonad badanie parametry E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia,

Norma!pr_ocedur_a__bad'awc_z'a' . ;'.D:_a:Ia,'\'Qf_aféja_::ll:i_u_b"In'fo;fﬁécjg._ dﬂ_étkdﬁg : :

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr nlewymuszeny

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

SGS Poalska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimlerza 3
NiP: 5360005600
Laboratorium 5GS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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Objasnienfa:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZP§ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-26d/18 z dnia 28.10.2019r. oraz
decyzja nr 17/NS/HK.432-45d/2020 z dnia 18.08,2020r.), ZLE - Badania wykonhane metodami zatwierdzenymi przez wiaschwego PPIS (Lezajsk,
decyzja nr PSK.442.9.3.2020 z dnia 29.01.2020r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk
Warloscl wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszo$cl {<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnadcl metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.
Niepewno4¢ metedy badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoci 95%.
Niepewnosé rozezerzong podane dla analizy. Niepewnosé poblerania probki wynosi 25%.W przypadku analiz mikrobiclogicznych i
parazytologicznych padano przedzial ufnodel uzyskanega wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowatl:
ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynalor Dzialu Mikrobiologii | Parazytologii
BS - mgr Barhara Stolarska - Kierownik Dzlatu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimlerza 3
NIP: 5360005608
Laboratorium 868 Polska
43-200 Pszezyna, ul, Cleszyniska 52a
tel. 32 4492500 fax: 32 4472072

------ Koniec dekumentil «-----

Niniajszy dokument zastal wyslawiony zgodnia z Ogdlnymi Warunkari Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
hitps:{/sgs.analizysredowlska.plf), w oparciu o kibre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrbcié szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace adpowiedzialnodci, odszkodowar i
jurysdykeji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizawano w czasie | zakrosle przedstawionym w ninie/szym dokumencis, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zisceniodawey i wadlug Jego wskazdwek, jesli
takowe zosltaly podane. $GS Polska Sp. z 0.0, ponesi edpowiedzialnesé jedynie przed Zlacenledawea; ninisjszy dokument nie zwalnia stren z realizowania praw i obowiazkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nisauloryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrablanie i falszowanie jego tresci, formy | wygladu jast niszgodna i podlega Sciganiu w $wietie prawa,
Dokument moie byd wykorzystywany [ kopiowany w calosci, kopioweanle czgsciows jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej 2gody.

Wszystkio wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencia odnaszg sig lylko 6o badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki
zostaly pobrans przez przedstawicliela Zlecentodawey, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpewledzialnoscl za pochodzenis, sposéb pobrania | reprezentatywno$é prébki.







