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Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi
na terenie gminy Pionki
za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na terenie gminy Pionki zlokalizowanych jest 5 wodociagi publiczne nadzorowane przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
Do w/w wodociggoéw nalezy wodociag publiczny w:

- JedIni,

- Mireniu,

- Augustowie,

- Czarnej,

- oraz Laskach.

Wszystkie wodociagi oparte sg na ujeciach wéd podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa sie
poprzez napowietrzanie, odzelazianie oraz okresowg dezynfekcje. Jednostkg odpowiedzialng za
jako$¢ wody dostarczanej przez wodociggi jest Gmina Pionki.

Dane o poszczegodlnych wodociggach przedstawiono w tabeli ponizej

Lp. | Nazwa Produkcja Liczba ludnosci Koncowa roczna ocena
wodociggu w m3/d zaopatrywanej jakosci wody
w wode
1. Jedinia 554,0 2701 warunkowo przydatna
2. Miren 411,0 2426 przydatna
3. Augustow 60,0 544 przydatna
4. Czarna 159,0 2046 przydatna
B Laski 85,0 1162 przydatna

W okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. wode pochodzacg z w/w wodociggdéw badano w ramach
nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnetrznej pod wzgledem parametréw fizyko —
chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakosci wody pochodzgcej z wodociggu publicznego w Jedini gm. Pionki
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w probkach wody pobieranej
do badan w 2019r. z w/w wodociagu publicznego wystepowato przekroczenie bakterii grupy coli,
enterokokéw oraz ogolnej liczby mikroorganizmow w 22°C. W odniesieniu do przekroczen
parametrow mikrobiologicznych PPIS w Radomiu wydawat decyzje administracyjne o warunkowe;j
i braku przydatnosci wody do spozycia. Podejmowane przez Gmine Pionki dziatania naprawcze
polegajgce na zwiekszeniu dozowania srodka dezynfekcyjnego oraz wzmozeniu czestotliwosci
ptukania sieci wodociagowej spowodowaty doprowadzenie jakosci wody do warunkéw okreslonych
w rozporzgdzeniu M. Z. W zwigzku z powyzszym PPIS w Radomiu wygaszat wydane decyzje,
a tym samym stwierdzat przydatno$¢ wody do spozycia.
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Ponadto na ujeciu wody w JedIni gm. Pionki rozpoczeto modernizacje technologii uzdatniania
z planowanym terminem zakonczenia prac w 2020r. W trakcie prowadzenia prac odnotowano
przekroczenie parametru zelazo. W zwigzku z powyzszym PPIS w Radomiu wydat decyzje
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Mireniu gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w prébkach wody pobieranej
do badan w 2019r. z w/w wodociggu publicznego wystepowato przekroczenie bakterii grupy coli,
ogolnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz odnotowano obecnos¢ nieakceptowalnego zapachu.
W odniesieniu do obecnosci nieakceptowalnego zapachu przekroczenie miato charakter
krotkotrwaty. Kolejne badania laboratoryjne potwierdzity wyeliminowanie w/w przekroczenia.
W odniesieniu do przekroczen parametréw mikrobiologicznych PPIS w Radomiu wydawat decyzje
administracyjne o warunkowej i braku przydatnosci wody do spozycia. Podejmowane przez Gmine
Pionki dziatania naprawcze polegajgce na zwiekszeniu dozowania $rodka dezynfekcyjnego oraz
wzmozeniu czestotliwosci ptukania sieci wodociggowej spowodowaty doprowadzenie jakosci wody
do warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu M. Z. W zwigzku z powyzszym PPIS w Radomiu
wygaszat wydane decyzje, a tym samym stwierdzat przydatno$¢ wody do spozycia.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzgcej z wodociggu publicznego w Czarnej gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w probkach wody pobierane;
do badan w 2019r. z w/w wodociggu publicznego wystepowato przekroczenie bakterii grupy coli,
ogolnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz odnotowano obecno$é nieakceptowalnego zapachu.
W odniesieniu do utrzymujgcego sie nieakceptowalnego zapachu kilkakrotnie dokonywano
ptukania sieci. Dlugotrwate dziatania naprawcze spowodowaty poprawe jakosci wody co zostato
potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W odniesieniu do przekroczen parametréw
mikrobiologicznych PPIS w Radomiu prowadzit postepowanie administracyjne. Podejmowane
przez Gmine Pionki dziatania naprawcze polegajgce na zwiekszeniu dozowania $rodka
dezynfekcyjnego oraz wzmozeniu czestotliwosci ptukania sieci wodociggowej spowodowaty
doprowadzenie jakosci wody do warunkdw okreslonych w rozporzadzeniu M. Z.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzgcej z wodociggu publicznego w Laskach gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w prébkach wody pobierane;j
do badan w 2019r. z w/w wodociggu publicznego w dwoéch probkach stwierdzono przekroczenia
w zakresie ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22°C. Gmina Pionki podjeta dziatania naprawcze
polegajgce na dezynfekcji urzgdzen i sieci wodociagowej. Powyzsze dziatania spowodowaty
poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostato potwierdzone w kolejnych badaniach
laboratoryjnych. Ze wzgledu na krotkotrwate wystapienie przekroczen oraz po rozwazeniu stopnia
zagrozenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdzit przydatnosé wody do spozycia przez
ludzi.

Ponadto PPIS w Radomiu w formie komunikatéow informowat odbiorcéw o jakosci wody do

spozycia oraz o warunkach korzystania.

W odniesieniu do jako$ci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Augustowie gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit spetnienie wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu M. Z. w odniesieniu do jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zagrozenia zwigzane z wystepowaniem stwierdzonych przekroczen w badanej wodzie:

o Bakterie gr. coli nalezg do organizméw wskaznikowych zanieczyszczenia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Obecnos¢ tych bakterii w systemach
dystrybucyjnych i zbiornikach wody moze $wiadczyé o namnazaniu sie populacji
i mozliwym wytwarzaniu biofilmu badz zanieczyszczeniu wody obcym materiatem roslinnym
lub gleba.

e Enterokoki - paciorkowce katowe nalezg do bakterii  ktorych  wykrycie
w wodzie pitnej Swiadczy o kontakcie badanej wody z zanieczyszczeniami typu katowego.
Paciorkowce katowe powszechnie wystepujg w kale ludzi i zwierzat statociepinych.
Oznaczenie tych bakterii pozwala okreslic swiezy stopien skazenia katowego wody.
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Paciorkowce katowe mogg wywotywac liczne schorzenia zwitaszcza u o0séb o obnizonej
odpornosci organizmu. Kazde wykrycie tych bakterii w wodzie bez wzgledu na ich liczbe
powinno generowac dziatania zmierzajgce do znalezienia przyczyny zanieczyszczenia oraz
podjecia wiasciwych dziatan naprawczych prowadzacych do przywrécenia odpowiedniej
jakosci wody co powinno mie¢ potwierdzenie w kolejnych badaniach.

e Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C jest jednym z parametréw mikrobiologicznych,
ktéry dostarcza niezbednych informacji do oceny jakosci wody. Okreslenie w/w parametru
jest uzyteczne w celu oceny jakosci zaréwno wody ujmowanej, jak i do monitorowania
proceséw uzdatniania. Mikroorganizmy te powszechnie wystepuja w $rodowisku,
a organizm cztowieka styka si¢ z nimi nieprzerwanie. Generalnie nie stanowig zagrozenia
dla ludzi, jednak niektére z nich moga byé patogenami oportunistycznymi, stad bardzo
wazne jest ich monitorowanie.

* Nieakceptowalny zapach wody moze sygnalizowa¢ zmiany w jakosci wody ujmowanej lub
nieprawidtowosci w procesie uzdatniania. Powyzsze powinno sktania¢ zarzadzajacego
wodociggiem do znalezienia przyczyny nieprawidtowosci oraz podjecia dziatan
naprawczych w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan okreslonych
W rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi.

W 2019r. do PPIS w Radomiu nie wptywaty interwencie od mieszkancéw dot. reakcji
niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.
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