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Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-01-25 nr GW.272.5.2021, numer systemowy: 21003505

Obszar badarn; obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badari; potwierdzenie spelnienia wymagar
Opls préhek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykleta Prébka:
prébki zlecenlodawey
054996/05/2021 Wodocigg Czarna Woda uzdatniona
Studzienka obok nr Czarna Kol. 30A

Dane zwiazane z pobieraniem préhek

Nr laboratoryjny
prébkl Data poblerania Prébkoblorca Metoda poblerania
054996/05/2021 2021-05-10, godz.13:23 Kamil Kamiriski - Przedstawiciel PN-1SO §667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak
Plan pobierania; zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badaii Data zakoriczenia badan
2021-05-10, godz.17:40 2021-05-10 2021-05-18
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezef.
Informacje zmlenione: wartoé¢ wyniku pomiaru chloramina
S5GS Polska Sp. z 0. o, Sporzadzik:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazlmlerza 3 mgr Katarzyna Gilowska
NIP: 5860005609 specjalista ds. projekiéw $rodowiskowych
Laboratorium $GS Polska pec] - Proj wy
43-200 Pszezyna, ul, Closzyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
vy
y 105¢ 7 orypinaiem Zup. WOA T A
00 04 ) /]
windezam, dn.o 867} LJ’{ mgr inz. Ursbule Tanang
. Kierownik ptaraty
Gospodarki Wc;f', ;;.;’},;Jr]kmmj
868 Po'ska 8p. 7 0.0. | Envirgrment, Heahh & Safety
ol Jans Kermierza 3 | Lokelizac)e: Laboratoria:
02143 | porcavna 43-200, Cieszyriska B2a 448324492500 1448324472072 Pszczyna 43200, Cieszyfiska 52
Poznafi  60-689, Obomicka 330 t 448 32 449 2500 U1 +48 61 820 4031 Pila 64.920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t 448 32 449 2500 f+48 71 358 7662 Dzialdowo 13-200, Hallara 35
Letajsk  37-300, Wierzawice 874 t +48 32 448 2500 1+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wisrzawice 874
Szezecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517
www.pl.sgs.com
I Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sqd Rejonowy dla M, 5t, Warszawy w Warszawle, XIl Wydzlal Gospodarczy KraJowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapital zakiadowy 27 167 800,00 zi
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SPRAWOZDANIE KORYGUJACE NR SB/K/0620/05/2021
ZASTEPUJACE SPRAWOZDANIE NR SB/46422/05/2021

nikl badan b Dopuszczalne
Oznaczany parameftr Jednostka inentylikacia metoly o Niepewnoéé ﬁj é \.F-Jvarloﬁcl (NDS)
padawesel 054996/05/2021 | oFezerzena gg 3 wskaznikéw
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A),(2PS) < 0,05 . TE(MW]| <0321321¢
pH - PN-EN SO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,6 +0,2 TE [MW| 6,5-95%1921C
Przewodnosé elekiryczna pSfem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 591 +89 TE MW | s2500% 110021
wlasciwa (PEW) w temp, 25°C
Stgzenie chloraminy mg/l KJ-1-5.7-51 (A),(ZPS) 0,45 +0,14 TE (MW £0,5221¢
Chram (Cr) pghl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 - PS | MW S50
(A),(ZPS)
Oléw (Pb) pgi PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 z PS [ MW S1pas
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) ugh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,30 - PS [ MW 55
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 5 PS [MW| <20%15218
(A),(ZPS)
Séd (Na) mg/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 31,8 3,2 PS | MW £200
(A).(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 11,5 +2.3 PS | MW 7-125 9210
(A),(ZPS)
Glin (Aluminium} gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0 B PS | MW <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) uafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7.8 10,8 PS | MW <50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) nghl PN-EN ISO 17204-2:2016-11 61,3 16,2 PS | MW <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ngil PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS MW 204718
(A)(ZPS)
Arsen (As) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 & PS | MW 510
(A),(ZPS)
Selen (Se) nafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 H PS | MW <10
(A),(2PS)
Antymon (Sb) ugh PN-EN ISO 17284-2:2016-11 <1,0 Z PS | MW <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,20 10,02 PS MW 1,0
(A),(ZPS)
Siarczany (S0,%) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) <2,00 E PS | MW 52509 21C
Chlorki (CI) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 4,41 0,89 PSIMW|  s250%21¢
Fluorki (F") mg/l 1S0 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,48 +0,10 PS [ MW <15
Metnosé NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 1,20 10,36 PS |MW | Zalecany zakres
(A).(ZPS) warto4cl
do 1.0 7) z.1C, A*
Ry mgPUl PN-EN ISO 7887:2012; <5 ; Ps [ SERYY
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS MW o
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - P8 | MW Al
Utlenialno$é z KMnQ, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 3,00 +0,75 PS | MW <51 z1C
nadmanganianowy)
Bromiany ng PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS}) <50 . PS | MW PR EEE
Amonawy Jon (Jon amonu) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,09 10,03 PS [ Mw <0,50
Azotany (NCy) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(2PS) 2,26 0,34 PS (MW 504 218
Azotyny (NO;) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,13 40,03 PS [ MW £0,50 218

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3
NIP: 5360005608
Laboratorium 8GS Folska
- 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
/ tel. 32 4492500; fax; 32 4472072
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ettt ed oot Identyfikacja metody ik badan Nlepewnosé §§ § Dozz:?:::ne
Haoeess) 064996/05/2021 | '°zezerzona | & kit
! 3 3
Cyjanki ngfl PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 g PS | MW 550
(A),(ZPS)
Rteé (Hg) gl PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) < 0,050 - PS [ MW 1,0
Twardo$c ogdina mg ISOITS 15923-2:2017-10 233 159 Ps [Mw]  80-500 9 210
CaCOyl (A)(ZPS)
Benzo(a)piren pgfl KJ-1-5.4-13C (A),(ZPS) < 0,003 . PS | MW £0,010
Suma wieloplerécieniowych ngh KJ-1-5.4-13C ) (A),(ZPS) <0,024 : ps[Mw|  sot0%=® |
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ngfl KJ-1-5.4-14C (A),(ZPS) < 0,075 = PS [ MW <0,10 Mz 18
Epichlorohydryna ngfl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 - PS | MW £0,10 M 218
Benzen ng/l PN-1SO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 = PS | MW 1,0
Chlorek winylu ugh PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 5 PS | MW £0,50 V218
Suma trichloroetenu i ngfl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 - PS | MW <10
tetrachlorostenu
1,2-Dichloroetan ugfl PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <0,8 . PS | MW $3,0
Trichlorometan (Chloroform) mgfl PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) 0,009 40,003 PS |IMW| s0,0302% 10
Bromodichlorometan mg/l PN-EN IS0 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS [MW 0,015 210
Trihalometany - ogélem (suma THM) ug PN-EN ISO 10301:2002 *¥! 9,00 2,70 PS[MW| <100 10218
(A).(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW| s0,08 17218
4,4-DDE (Pestycyd) nghl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 « PS |MW| =o0,40%'7218
4,4-DDT (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 2 PS IMW| s<o0,109'7 218
2,4-DDD (Peslycyd) pall PN-EN ISO 6466:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps[Mw]| <o0,10®77 218
2,4"-DDE (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MW| =<o,108 17218
2,4-DDT (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6488:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps [Mw]| so10® D218
alfa-HCH (Pestycyd) nall PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS|MW| <o0,10® 17218
beta-HCH (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW| <o0,10®17z18
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) pg/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 % PS [MW| <o 08 Nz18
delta-HCH (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 % PS IMW| =<o0109 17Nz
Aldryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS |MW| so0,030®17 28
Dieldryna (Pestycyd) ngh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS [MW| <o0,030%!7 218
Endryna (Pestycyd) gl PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS |MW | <0,0®17 218
Aldehyd endryny (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MW| so0,10817Dz18
lzodryna (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSMW| =so,109!7z18
Heptachlor (Pestycyd) ngh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS |MW| =o0300 1z |
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) pafl PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS MW | <o0,030% 17218
Metoksychlor (Pestycyd) ngh PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS [MW| <0087 218
cis-Chlordan (Pestycyd) ngh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MW| <o,08 17218
trans-Chlordan (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS IMW| <o,10%!7 218
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS | MW 01010218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ugfl PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 s PS [MW| =<0,109'7 218
Suma pestycydéw ngfl PN-EN ISO 6468:2002 ® < 0,44 = PS IMW | <0508 18218
(A).(ZPS)
Liczba mikroorganizmdw (22°C) jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) 22 15-31 LE | KM bez
nieprawidlowych
zmian 2) z.1C
8GS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimlerza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
w ) y AT tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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nikl badan 5l @ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Idontyfikacja metody 4 Niepewnosé § § g \I:vartoécl
badaweze] rozszerzona |5l & )
054996/06/2021 = -; 3 wskaZnikdw

Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN SO 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 - LE | KM 0
Liczba bakterii grupy coli Jjtkf100ml PN-EN 1SO 0 _ LE | KM g NziC

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A)L(ZLE)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 = LE | KM 0

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 m!

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2 07.12.2017r. w sprawie jako{ci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,
poz. 2294)

8GS Polska Sp.zo. 0.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimlerza 3
NIP: 5860005600
Laboratorium SGS Polska
43-200 Psz2czyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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e Parametr powinien byé uwzglgdniony przy ccenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody. W cdnlesieniu do wody
nlegazowane;j rozlewanej do butelek lub pejemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 Jednostek pH. Dla wody
rozlewans] do butelek lub pojemnikéw z natury bogate] w ditlenek wegla lub sztucznle wzbogacone] ditlenkiem wegla warto$é
minimalna moze byé nizsza.

2pt Y=g W punkcle czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszezalne stezenie wolnego
chloru w zblorniku magazynujacym wodg w $rodkach transportu ladowego, powistrznego lub wednago wynosi 0,3-0,5 mg/l.
L Warto&¢ stosuje sig do prébki wody przeznaczene]j do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg

pobisrania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla érednle] tygodniowej
spozywanej przez kansumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezeri;
Warlos¢ dopuszczalna, jezell nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych,
20 Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, Jezeli stezenie siarczandw Jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanbw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgll; warto$¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych — oznacza, e jest pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nle naktada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartoéci podane] w niniejszym zalaczniku przez
przedsigbiorstwo wedociagowo-kanalizacyjne,
Niz1g,A W przypadku uzdatnlania wody powierzchniowe] nalezy dazy¢ do oslagnigcia wartosci parametryczne)
nieprzekraczajace] 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mgtnoéci) w wodzie po uzdatnleniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidiowych zmian.
8 z1C, A* Pozadana warto$¢ tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PUI; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akcaptowalna przez konsumentdw | bez nieprawidiowych zmian,

G Nie musi byé oznaczany, jeéli badane jest OWO.,

A:z19 W miarg mozliwo$cl bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiagnigcia nizszej wartosci

#z18 Warlos¢ oznacza sume stgzer wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,

indeno(1,2,3-cd)piren,

kel =10 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, redentycydy,
slimicydy, a take produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pechodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji,
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktrych wystepowania w wodzle mozna oczekiwad w danej sirefie zaopatrzenia w wode,
Suma pestycydéw oznacza sumg poszczegolnych pestycydéw wykrytych | oznaczonych ilodclowo w ramach monitoringu.

Azt Zalaca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk 1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wedociggows),
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

I 218 W miarg mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcjg powinno dazyé sig do oslagnigcia nizszsj wartodcl, Trihalometany - ogélem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stgzen zwiazk6w: trichloromstan (chloraformy), bromodichlorometan, dibremochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Dt Warlo$¢ odnosi sig do stezenia pozostatodci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnege uwalnlania z
odpowiedniego polimeru w kontakcle z wodg.

LAy Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoscl korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

@ z10 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

hizte Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy cali < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonag¢ badanie parametru E.coli i entarokoki w zwiazku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia,

B)zlG Parametr powinien by¢ uwzglednlony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

2)z8 Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO ,) | azotyndw
(NO;) w mg/l. Stgzenie azotynéw w wodzle uzdalnionej wprowadzone] do sleci wodoclagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
moze przekraczaé wartoci 0,10 mg/l.

YWz 18 Warlo$¢ stosuje sig do prébki wody przeznaczonsj do spozycia przez ludzi otrzymane] odpowiednia metodg
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniows|
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwalych wzrostéw stezen.

2 1 W punkgie czerpalnym u kensumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub Jego zwiazkami.

flzy=18 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, alglcydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) craz ich pochodne metabolity, a takze produkty Ich rozkladu | reakeji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktorych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Warlo&6 stosuje slg do kazdego poszezegbinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru | epoksydu haptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

L W punkele czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami

b W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzglgdéw zdrowotnych — oznacza, 2e jest to wartoéé pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodoclagowo-kanalizacyjne.

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimlerza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium 5GS Polska
» 43-200 Pszozyna, ul, Cieszyriska 52a
‘. tel. 32 4492500, fax: 32 4472072
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Normalprocedura badawcza Data, wersja lilub Informacje dodatkowe

KJ-I-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ-1-5.4-13c¥ Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezeft zwiazkéw;
benzo(b)fluoranten, benza(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

KJ-1-5.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN ISO 10301:2002 ¥ Suma trihalometandw (THM) jako suma stezen zwiazkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 ™ Suma pestycyddéw jako suma stezen zwiazkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4-DDT; 2,4-DDD; 2,4'-DDE;

2,4-DDT, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony
KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04,2016
KJ-1-5.7-51 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 26.03.2018
Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlaéciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.), ZLE -
Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaéciwego PPIS (Lezajsk, decyzja nr PSK.8020.12.1.2021 z dnia 22.01.2021r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk
Wartosci wynikbw badar poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponize] dolnej granicy oznaczalnoéci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkq pechyla.
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wsp&lozynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnoécl
okolo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN IS0 19036:2020-04 - polaczong niepewnoéé standardowa uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnoécl wewnatrzlaboratoryjnej. Niepewno$¢ podano dla analizy. Niepewnosé pobierania probki wynosi
25%.
Autoryzowal:
KM - mgr inz. Marcin Ku$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
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Laboratorium 8GS Polska
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tel. 32 4492500, fax: 32 4472072
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Ninlejszy dokument zostal wyslawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSU stanowiq element oferly, dostepne sg na stronie;
https://sgs.analizysrodewiska.pll), w oparciu o kiére zrealizowano uslugq, Nalezy zwrocié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnascl, odszkodowari i
jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweg | wedlug Jego wskazbwek, jeéli
lakowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoé jedynie przed Zieceniodawca; ninlejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumenlu, podrabianie i falszowanie jege tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w wietle prawa.
Dokumant moze byé wykorzystywany i kopiowany w calodci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemne] zgady.

Wszystkie wyniki badaf | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 26 probki
2oslaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoscl za pochodzenis, sposéb pobrania i reprezentatywnoéé probki,




