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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA | '™ 182/S
W RADOMIU
ODDZIAE. LABORATORYJNY

26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

PCL

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSI

Egzemplaiz: 1,3

skr. pocz. 31, tel. (48) 34-5 1-589, fax 33-32-023 Data sporzadzenia sprawozdznia:

16.02.2021r,

Sekcja Laboratoryina Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

I Data pobrania / dostarczenia probki wody: 10.02.2021 r.
Il Probka pobrana przez: PSSE Radom p. A . Pawlowski (zlecenie-kontrola wewnetrzna)
Il Prébka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN 1SO 5667-3:2018-08;
PN-ISO 5667-5:2017-10
IV Rodzaj urzgdzenia wodnégo: wodocigg publiczny uj. Czarna
V Cel badania prébki: celem przediozenia wynikéw jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)
VI Punkt pobrania prébki: Publiczna Szkots Podstawowa , punkt wydawania positkow
Czarna 5 gm. Pionki
VIl Adresat / Zleceniodawca: Gmina Pionki
26-670 Pionki ul,. Zwyciestwa 6 A

Wyniki badan fizyko-chemicznych
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Wyniki badan mikrobiologicznych
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AUTORYZOWAL :

*. \Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A — badanie akredytowane

N - badanie nieakredytowane

jtk — jednostki tworzace kolonie

1) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury

2) — zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowsj, 200 jtk /1 ml
w kranie konsumenta

3) — ponize] granicy oznaczalnosc

Termin wykonania badan: 10.02.2021r.- 13.02.2021r.

Optata za badanie (netto) : 136,00 zt.
Zatwierdzit:

Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen.

Wyniki badania i zwiazana z nimi niepewnoséé odnosza sie wylacznie do badane] probki.

Niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosc.
Klient ma prawo do zgioszenia skargi w ciggu 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania.

Laboratorium peonosi odpowiedzialnosc za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan z wytgczeniem informaciji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VIl

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 182/S |
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—S0% PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
& | |} POWIATOWA STACJA SANITARNOQ — EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
/7 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
& 048 345-15-94, fax 048 333-20-23 Www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 17.02.2021r.

HKN.447.0W.43.2021.8

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwyciestwa 6A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

4 L

na podstawie sprawozdania z badan probki wody numer 182/S z 16.02.2021r. pobranej w punkcie
zgodnosci tj. Publiczna Szkota Podstawowa Czarna 5 gm. Pionki w dniu 10.02.2021r. w ramach
prowadzonej kontroli wewnetrznej stwierdza

warunkowg przydatnosé

wody do spozycia ze wzgledu na nieakceptowalny zapach w odniesieniu do wymagan okreslonych
W Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
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