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SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW.6210.1037/n.2021

Nazwa | adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, ul. gen. L. Okulickiego 9D, 26-601 Radom
Podstawa badar: Protokét uzgodnied OL.630.8.2021 z dnia 02.01.202
Rodzaj probek: . Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania prébek: Wodociag publiczny Laski; Laski 77 gm. Pionki (na przeciw posesji)
Data pobrania prébek: 27.09.2021
Prébki pobrat: PSSE Radom - Sekeja Higieny Komunalnej (Klient wewnetrzny)
Metoda pobierania prébek PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 5667-3:2018-08
Nr protokotu pobrania probek: NPP.670.804.2021
Data przyjecia probek 27.09.2021
Data rozpoczgeia i zakoniczenia bada  27,09.- 15,10.2021
Inne informacje dotyczace probek Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezed
Cel badania Przedlozenie jednostkom nadzorujacym (zgodno$é z przepisami prawa)

Informacje dot, daty, godziny, migjsca | punktu pobrania prébki sg zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badar i
stwierdzanie zgodnosci ze specyfikaciq (jesli dotyczy) odnoszq si¢ wylgcznie do omzymanej probki .Laboratorium podaje niepewnosé dia wynikow, kidre po
wwzglednieniu niepewnosci zawierajg wartosé parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci). Niepewnosé wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci
zwigzane] z pabieraniem probki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja probki:

Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

1037/n 12:00 4/2 Studzienka Wodomierzowa

Akt prawny: Rozporzqdzenie Minisira Zdrowia z dn. 7 grudnia2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda; "" - nie badario
Lp. WskaZnik, metodyka Jm Numery prdbek, wyniki
1037/n
1 |Antymon pg/l ponizej 1,0
PN-EN ISO 15586:2005 :
Metoda: ETAAS
Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l _
2 |Bromodichlorometan mg/I ponizej 0,005

PB-17-Al wyd. 3 z dn.12.09.2019
Wartos¢ parametryczna: 0,015 mg/l
3 |Chrom Hg/! ponizej 5,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 50 pg/l
4 |Glin (Al) o/t ponizej 40
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 200 g/l

5 |Kadm pa/l ponizej 0,2
PN-EN ISO 15586:2005
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6 |Miedz ma/l ponizej 0,10
PN-ISO 8288:2002
Metoda: FAAS
Warto§¢ parametryczna; 2,0 mg/l

7 |Nikiel ug/l ponizej 4,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l

8 |Olow pa/l ponizej 1,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Wartoéé parametryczna: 10 pg/

9 (Selen pg/l ponizej 2,0
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS
Wartoéé parametryczna; 10 pg/l

10 [Sod mg/I| ponizej 40
PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
Metoda: FAAS
Warto$¢ parametryczna: 200 mg/1

11 |Trichlorometan (chloroform) mgy/ 0,014
PB-17-Al wyd. 3 z dn.12.09.2019
Warto$é parametryczna: 0,030mg/1

12  |Trihalometany - ogélem (suma THM) g/l 14
PB-17-Al wyd, 3 zdn.12.09.2019
Warto§¢ parametryczna: 100 pg/l

"B" - badania poza zakresem akredytacyi PCA nr AB 565; (#) - norma archiwaina; ponizef "liczba" - wynik ponize] granicy omaczalnosei,
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAN ITARNY W RADCOMIU

@ tel: 483451589 & radom@psse.waw.p! & ul. gen. Leopolda Ckulickiego 9D, 26-601 Radom

Radom, dnia 27.10.2021r.

HKN.447.0W.404.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwyciestwa 6A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badain probki wody numer OL-LBW.6210.1037/0.2021
z 18.10.2021r. pobrane]j w punkcie zgodnosci tj. studzienka wodomierzowa naprzeciw posesji
Laski 77 gm. Pionki w dniu 27.09.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego
stwierdza

przydatnosé

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametréw zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).
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