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Data sporzadzenia sprawozdania:

14.12.2022r.
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I Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 07.12.2022 .

Il Probka pobrana przez: p. A. Grzybowski :
Il Probka pobrana zgodnie z: PN-EN [SO 19458:2007: PN-EN 1SO 5667-3:2018-08; PN -ISO 5

PSSE Radom

IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodociag publiczny uj. Jedlnia

W DL
YV & i

V Cel badania prébki: celem przedtozenia wynikow jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)

6675201710 —

¥ I

VI Punkt pobrania prébki: Studzienka wodomierzowa przy oczyszczalni sciekéw Jedinia (teren Kieszek) gm. Pionki
VIl Zleceniodawca: PSSE Radom 26-601 Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9 D

Adresat: Gmina Pionki

26-670 Pionki ul. Zwyciestwa 6 A

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Wynik Wartos¢ Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda (Niepewnosc))  |parametryczna® Jednostka zgodnosci®
» PN-EN ISO 7027-1: < 0,104 akceptowaina
1. | Metnosé A ; Zalecany zakres NTU =
201 6‘09 (0,10 i 24{3"0) wartoéci dO 1‘0
5
PN-EN ISO 7887:2012 (+21%) g
2. |Barwa (Pt) A ; ' o
rozdziat 7
akceptowalna | akceptowalna =
PB.02.HKL
3. | Zapach N wvel. 1 2df, 18.06. 2018 akceptowalny | akceptowalny - -
PB.03.HKL
4. | Smak N Wwyd. 1 2 dn. 18.06.2019 akceptowalny | akceptowalny - -—-
7.4
pH (£2,6%) 6.5-9,5 pH
5. A | PN-EN ISO 10523:2012 -
w temperaturze 14,2 - 0E
Przewodnose 535
elekiryczna wiasciwa (+ 2,9%) 2500 uS/em
6. |w 250°C2 A [ PN-EN 27888:1999 . -
w temperaturze 12,4 —_ L&
ASYSEENT
AUTORYZOWAL.: ) _57”'*\.)

ngrinz
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Wyniki badan mikrobiologicznych

Pk Wartos¢ Stwierdzenie

Lp. Parametr Norma / metoda Mtk REESE o

[Niepewnose]” |parametryczna®| zgodnosci
: 5 ; P 2 Bez
1, |Og6Ing liozba. mikraorganizmet | 5 | g 180 8222 : 2004 5] nieprawidiowych
w 22°C / 1ml wody : 2mian®
5 Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 .
© | wody +A1:2017-04
; PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
3. | Escherichia coli/ 100 ml wody | A +AM1:2017-04 0 -
4. | Enterokoki /100 ml wody A | PN-EN ISO 7899-2 : 2004 . 0 -

STARSZY XZYSTENT

AUTORYZOWAL: "
magr H'.e;}/ /

* _ Wymaganie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2284)
# - Stwierdzenie zgodnosci wyniku z wymaganiami

P T e
€r LirZeQuia

A — badanie akredytowane

N — badanie nieakredytowane speiniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

jtk— jednostki tworzace kolonie

1) — niepewno$é rozszerzona (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania
probek.

2) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

3) — zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczafa: 100 jtk / iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk / 1ml
w kranie konsumenta

4) — dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badan: 07.12.2022r. — 10.12.2022r.

) Zatwierdzit:
“grownik Sekcjl Lavoratory)iie
Higieny Komyrajfiej

/
Biskiewicz

mgr Makgorzaia

Dostarczona probka nie budzi zastrzezen.

Wyniki badania | zwigzana z nimi niepewno$¢ odnosza sig wylgcznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w caloscl.

Klient ma prawe do zgtoszenia skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponesi odpowiedzialno$é za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badar z wylaczeniem informacji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VIl . Informacje te moga wplywaé na waznos¢ uzyskanych wynikow.

[ KONIEC SPRAWOZDANIA NR 1184
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU

e tel: 48 34515 89 ® sekretariat psseradom@sanepid.gov.pl e ul. gen. Leopolda Okulickiego 90,
26-601 Radom

Radom, dn. 15.12.2022r.
HKN.447.0W.407.2022.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwyciestwa 6A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badan probki wody numer 1184 z 14.12.2022r. pobranej
w punkcie zgodnosci tj. studzienka wodomierzowa przy oczyszczalni $ciekdw Jedlnia

(obreb Kieszek) gm. Pionki w dniu 07.12.2022r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego
stwierdza

przydatnosé

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametréw zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

Paistwowy Powiatowy
Otrzymuja: Inspektor Sanitarny w Radomiu
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