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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY za 2021r.
wydana dla wodociagu publiczneso w Czarnej

Na podstawie:
e art. 4 ust | pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r.

poz. 195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)

* § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 182/S; 270/S; 290; 597/S
SB/K/0620/05/2021; 825/S; 568; 761: 1341/8; 1430/S; 822; 1495/S; 1494/8; 1496/S; 1689/S; 1785/S;
1094; 1095; 1096; 1097; 1909/S; 1910/S; 1911/8; 1908/S: 1187: 1983/S 1981/S; 1982/S;
SB/139034/12/2021; SB/139045/12/2021; SB/139047/12/2021; SB/139037/12/2021 z badan probek
wody pobranych w dniach 10.02.2021; 23.02.2021; 24.03.2021; 21.04.2021; 10.05.2021; 28.05.2021;

22.06.2021;

16.08.2021; 17.08.2021; 1.09.2021: 13.09.2021; 11.10.2021; 19.10.2021; 3.11.2027;

16.11.2021; 24.11.2021; 7.12.2021 z:

- SUW Czarna

- studzienka wodomierzowa Czamna Kolonia 30A

- studzienka wodomierzowa obok posesji Plachty 34C
- PSP Czarna 5

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdzil, iz w probkach wody pobieranej do badan w 2021r. z wiw wodociagu publicznego
wystepowato przekroczenie bakterii grupy coli, ogolngj liczby mikroorganizméw w 22°C oraz
odnotowano obecnosé nieakceptowalnego zapachu.

W odniesieniu do przekroczen mikrobiologicznych PPIS w Radomiu w zwigzku z ogloszeniem
w kraju stanu epidemii w celu zapewnienia mieszkaficom ciggtosci dostaw wody ocenit stan
zanieczyszezenia wody i polecit Gminie Pionki wykonanie natychmiastowych dziatan naprawczych
zmierzajacych do wyeliminowania w/w przekroczen. Ponadto PPIS w Radomiu w odniesieniu do
przekroczenia ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz obecnosci nieakceptowalnego zapachu
wydat zawiadomienie o wszczeciu postgpowania administracyjnego. Podjete przez Gmine Pionki
dziatania spowodowaty poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostalo potwierdzone w kolejnych
badaniach laboratoryjnych, co skutkowato umorzeniem Wszezgelego postgpowania administracyjnego.
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