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Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi
na terenie gminy Pionki
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
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Na terenie gminy Pionki zlokalizowanych jest 5 wodociggow publicznych zarzgdzanych
przez Gmine Pionki (z wytaczeniem wodociggu w miejscowosci Januszno zarzadzanego przez
Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze Sp. z 0. o. w Pionkach). Wodociagi
nadzorowane sg przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Do w/w wodociagdw nalezg wodociagi publiczne w:

- Jedlni,

- Mireniu,

- Augustowie,

- Czarnej,

- oraz Laskach.

Wszystkie wodociggi oparte sg na ujeciach wod podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa sie
poprzez napowietrzanie, odzelazianie oraz okresowg dezynfekcje. Jednostkg odpowiedzialng
za jako$¢ wody dostarczanej przez wodociggi jest Gmina Pionki.

Dane o poszczegodlnych wodociggach przedstawiono w tabeli ponizej

Lp. | Nazwa Produkcja Liczba ludnosci Korncowa roczna
wodociagu w m®d zaopatrywanej ocena jakosci wody
w wode
1. Jedinia 446 3189 przydatna
2. Miren 509 2383 przydatna
3. Augustéw 70 530 przydatna
4, Czarna 205 2004 przydatna
5, Laski 164 1122 przydatna

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wode pochodzacg z w/w wodociggéw
badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnetrznej pod wzgledem
parametrow fizyko — chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego w Jedini gm.
Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit spetnienie wymagan
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) pochodzace;
Z w/w wodociggu publicznego.



W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Augustowie
gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit w jednej z probek
niewielkie przekroczenie parametru chloroform. W odniesieniu do w/w parametru zarzgadzajacy
wykonat powtérne badania w wymaganym zakresie. Po otrzymaniu wynikéw stwierdzono
spetnienie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Mireniu
gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit jednorazowe
przekroczenie parametru metnos¢ w punkcie na sieci wodociggowej. Podwyzszony wskaznik
metnosci odnotowano w okresie prowadzonych prac modernizacyjnych na ujeciu wody.
Podjete przez wykonawce prac oraz Gmine Pionki dziatania polegajace na ptukaniu sieci
wodociggowe] oraz urzadzen spowodowaty poprawe jakosci wody, co zostato potwierdzone
w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W trakcie prowadzonej modernizacji na ujeciu wody w Mireniu gm. Pionki mieszkancy
zaopatrywani byli w wode pochodzgcg z ujecia wody w Czarnej oraz Laskach gm. Pionki.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego w Czarnej
gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit obecnosc
nieakceptowalnego zapachu wody. Podjete przez zarzgdzajgcego wodociggiem dorazne
dziatania naprawcze polegajgce na ptukaniu sieci wodociggowej wody spowodowaty chwilowg
poprawe jej jakosci, co zostato potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.
PPIS w Radomiu po przeprowadzonej wnikliwej analizie posiadanych wynikow badan probek
wody stwierdzit, iz w w/w wodociggu publicznym obecnos$c¢ nieakceptowalnego zapachu wody
utrzymuje sie cyklicznie, co nie wplywa znaczaco na bezpieczenstwo zdrowotne
konsumentow.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Laskach
gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit obecnosc¢
pojedynczych kolonii bakterii grupy coli. Nieprawidtowosci miaty charakter miejscowy
i krotkotrwaty. Podjete dziatania naprawcze polegajace na dezynfekcji oraz ptukaniu sieci
wodociggowej spowodowaty poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostato potwierdzone
w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Zagrozenia zwigzane z wystepowaniem stwierdzonych przekroczen w badanej wodzie:

o Bakterie gr. coli naleza do organizméw wskaznikowych zanieczyszczenia wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi. Potencjalnym zZrodtem powyzszych
mikroorganizméw w punkcie zgodnosci moze by¢: nieprawidtowy przebieg proceséw
uzdatniania i dezynfekcji wody, naruszenie integralnosci systemu dystrybucyjnego
np. przez luki/nieszczelnosci na zbiornikach serwisowych, zaworach powietrznych,
zaworach odcinajgcych, potaczeniach krzyzowych. Obecnos$¢ bakterii grupy coli
W wodzie opuszczajgcej stacje uzdatniania wody oznacza, ze procesy uzdatniania
wody przebiegaty nieprawidtowo i nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zbadanie
przyczyny skazenia oraz wdrozenie dziatan naprawczych prowadzacych do
przywrécenia odpowiedniej jakosci wody. Nie zawsze konieczna jest szokowa
dezynfekcja sieci wodociagowej, niekiedy wystarczajgcym dziataniem jest jej
intensywne ptukanie z réwnoczesnym ttoczeniem sprezonego powietrza. Pojawienie
sie tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody moze $wiadczy¢
0 namnazaniu si¢ populacji i mozliwym wytwarzaniu biofilmu bgdz zanieczyszczeniu
wody obcym materiatem roslinnym lub gleba.

» Nieakceptowalny zapach wody moze sygnalizowac zmiany w jako$ci wody ujmowanej
lub nieprawidtowosci w procesie uzdatniania. Powyzsze powinno sktaniaé
zarzgdzajacego wodociggiem do znalezienia przyczyny nieprawidtowosci oraz
podjecia dziatan naprawczych w celu doprowadzenia jako$ci wody do wymagan



okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Podwyzszenie wskaznika metnosci ma wptyw na wyglad i apetyczno$¢ wody.
Wywotujg je rézne substancje znajdujgce sie w wodzie w stanie nierozpuszczalnym
jako zawiesiny: drobne czasteczki roslin, mikroorganizmy wodne, glina, i, drobny
piasek, wytragcone zwiazki zelaza i manganu. Zwiekszona metnos¢ moze w znacznym
stopniu zaktécac procesy dezynfekcji wody. Woda do spozycia powinna by¢ klarowna.
Chloroform. Podczas procesu utleniania chemicznego oraz dezynfekcji powstawac
mogg nowe ,wtdrne” zanieczyszczenia bedace produktami reakcji utleniacza ze
sktadnikami oczyszczanej wody. Przy stosowaniu utleniaczy chlorowych sg to gtownie
chlorowe pochodne zwiazkéw organicznych. Wobec powyzszego stosowanie
utleniaczy, zaréwno w celu utleniania, jak i dezynfekcji, niesie za sobg
niebezpieczenstwo powstawania niepozadanych ubocznych produktéw takich jak
chloroform. Wplywajg one w znaczny sposob na ocene sanitarng wody. Produkty te
stanowia grupe niepozadanych substancji, ktérych stezenie powinno by¢
monitorowane na biezaco w celu zapewnienia bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentéw.

Ponadto w 2023r. ludnos¢ zamieszkata w miejscowosciach:

- Januszno

- Krasna Dgbrowa

- Zdzary

zaopatrywana byta w wode przydatng do spozycia z wodociggu publicznego Januszno
gm. Pionki zarzadzanego przez Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieptownicze Sp. z 0. 0. Z w/w wodociggu korzystato 668 osob.

W 2023r. do PPIS w Radomiu nie wptywaty interwencje od mieszkancéw dot. reakc;ji

niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.
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