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Ocena obszarowa jakosci wody do 'spoinia rzez ludzi
na terenie gminy Pionki
za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Na terenie gminy Pionki zlokalizowanych jest 5 wodociggéw publicznych zarzadzanych
przez Gming Pionki (z wylaczeniem wodociggu w miejscowosci Januszno zarzadzanego przez
Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze Sp. z 0. 0. w Pionkach). Wodociagi
nadzorowane sg przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Do w/w wodociagéw nalezg wodociggi publiczne w:

- JedIni,

- Mireniu,

- Augustowie,

- Czarnej,

- oraz Laskach.

Wszystkie wodociggi oparte sg na ujeciach wod podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa sie
poprzez napowietrzanie, odzelazianie oraz okresowg dezynfekcje. Jednostkg odpowiedzialna
za jako$¢ wody dostarczanej przez wodociggi jest Gmina Pionki.

Dane o poszczegdlnych wodociggach przedstawiono w tabeli ponizej

Lp. | Nazwa Produkcja Liczba ludnosci Koncowa roczna ocena
wodociagu w m’/d zaopatrywanej jakosci wody
w wode
1. Jedlnia 367 3216 przydatna
2. Miren 374 2395 przydatna
3. Augustow 62 531 przydatna
4. Czarna 170 2039 przydatna
5. Laski 143 1141 przydatna

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wode pochodzacg z w/w wodociagéw badano
w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnetrznej pod wzgledem
parametréw fizyko — chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie
okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Jedini gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit spetnienie wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w odniesieniu do

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z w/w wodociggu
publicznego.



W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Mireniu gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w prébkach wody
pobieranej do badan w 2021r. z w/w wodociagu publicznego wystapito przekroczenie bakterii
grupy coli, enterokokow oraz odnotowano obecno$¢ nieakceptowalnego zapachu.
Przekroczenia miaty charakter krétkotrwaty i miejscowy. W odniesieniu do stwierdzonych
przekroczen PPIS w Radomiu w zwigzku z ogtoszeniem w kraju stanu epidemii w celu
zapewnienia mieszkancom ciggto$ci dostaw wody ocenit stan zanieczyszczenia wody i polecit
Gminie Pionki wykonanie natychmiastowych dziatan naprawczych zmierzajgcych do
wyeliminowania w/w przekroczen. W celu uzyskania prawidtowych wynikéw badan wody
zarzgdzajacy wodociagiem przeprowadzit dezynfekcje urzadzen, sieci wodociggowej oraz
ptukanie sieci wodociggowej. W trakcie prowadzenia dziatan naprawczych mieszkancy
zaopatrywani byli w wode z wodociggu publicznego w Laskach oraz Czarnej gm. Pionki (ujecie
wody w Mireniu zostato czasowo wytgczone z uzytkowania). Podjete dziatania spowodowaty
poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostato potwierdzone w kolejnych badaniach
laboratoryjnych.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Czarnej gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w probkach wody
pobieranej do badan w 2021r. z w/w wodociggu publicznego wystepowato przekroczenie
bakterii grupy coli, ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz odnotowano obecnos¢
nieakceptowalnego zapachu. W odniesieniu do przekroczen mikrobiologicznych PPIS
w Radomiu w zwigzku z ogtoszeniem w kraju stanu epidemii w celu zapewnienia mieszkancom
ciagtosci dostaw wody ocenit stan zanieczyszczenia wody i polecit Gminie Pionki wykonanie
natychmiastowych dziatan naprawczych zmierzajgcych do wyeliminowania w/w przekroczen.
Ponadto PPIS w Radomiu w odniesieniu do przekroczenia ogolnej liczby mikroorganizmow
w 22°C oraz obecnosci nieakceptowalnego zapachu wydat zawiadomienie o wszczeciu
postepowania administracyjnego. Podjete przez Gmine Pionki dziatania spowodowaty
poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostato potwierdzone w kolejnych badaniach
laboratoryjnych, co skutkowato umorzeniem wszczetego postepowania administracyjnego.

W odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Laskach gm. Pionki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w probkach wody
pobieranej do badan w 2021r. z w/w wodociagu publicznego stwierdzono przekroczenia
w zakresie bakterii grupy coli, zelaza oraz amoniaku. W odniesieniu do przekroczen
mikrobiologicznych PPIS w Radomiu w zwiazku z ogtoszeniem w kraju stanu epidemii
w celu zapewnienia mieszkancom ciggtosci dostaw wody ocenit stan zanieczyszczenia wody
i polecit Gminie Pionki wykonanie natychmiastowych dziatari naprawczych zmierzajacych do
wyeliminowania w/w przekroczen. W celu uzyskania prawidtowych wynikéw badar wody
zarzadzajacy wodociggiem przeprowadzit:

- czyszczenie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej oraz hydroforow

- dezynfekcje urzgdzen oraz sieci wodociggowej

- ptukanie odzelaziaczy oraz sieci wodociagowej

Podjete przez Gmine Pionki dziatania spowodowaty poprawe jakosci wody w w/w zakresie co
zostato potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W celu wyeliminowania
przekroczen fizyko — chemicznych przeprowadzono regeneracjg ztoza w odzelaziaczach oraz
ptukanie filtrow i sieci wodociggowej. W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych
mieszkancy zaopatrywani byli w wode z wodociagu publicznege w Mireniu gm. Pionki (ujecie
wody w Laskach zostato czasowo wytgczone z uzytkowania). Podjete dziatania spowodowaty
poprawe jakosci wody w w/w zakresie co zostato potwierdzone w kolejnych badaniach
laboratoryjnych.



W' odniesieniu do jakosci wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Augustowie
gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit, iz w probkach
wody pobieranej do badan w 2021r. z w/w wodociagu publicznego stwierdzono dwukrotne
wystgpowanie nieakceptowalnego zapachu w sieci wodociggowe;. Podjete przez Gmine
Pionki dziatania spowodowaty poprawe jakosci wody w wiw zakresie co zostato potwierdzone
w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Zagrozenia zwigzane z wystepowaniem stwierdzonych przekroczen w badanej wodzie:

e Oznaczenie ogolnej liczby mikroorganizmow w 22°C jest jednym z parametrow
mikrobiologicznych, ktéry dostarcza niezbednych informacji do nadzoru i oceny jakosci
wody. Okreslenie w/w parametru jest uzyteczne w celu oceny jakoéci zaréwno wody
ujmowanej, jak i do monitorowania proceséw uzdatniania. Mikroorganizmy te
powszechnie wystepuja w $rodowisku, a organizm czlowieka styka sie z nimi
hieprzerwanie. Generalnie nie stanowig zagrozenia dla ludzi, jednak niektére z nich
moga by¢ patogenami oportunistycznymi, stad bardzo wazne jest ich monitorowanie.

e Bakterie gr. coli naleza do organizméw wskaznikowych zanieczyszczenia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Potencjalnym zrédiem powyzszych
mikroorganizméw w punkcie zgodnosci moze by¢: nieprawidtowy przebieg proceséw
uzdatniania i dezynfekcji wody, naruszenie integralnosci systemu dystrybucyjnego
np. przez luki/nieszczelnosci na zbiornikach serwisowych, zaworach powietrznych,
zaworach odcinajacych, potgczeniach krzyzowych. Obecnosé bakterii grupy coli
W wodzie opuszczajgcej stacje uzdatniania wody oznacza, ze procesy uzdatniania
wody przebiegaty nieprawidtowo i nalezy podjaé¢ dziatania majace na celu zbadanie
przyczyny skazenia oraz wdrozenie dziatan naprawczych prowadzacych do
przywrocenia odpowiedniej jakosci wody. Nie zawsze konieczna jest szokowa
dezynfekcja sieci wodociggowej, czasem wystarczajacym dziataniem jest jej
intensywne ptukanie z réwnoczesnym ttoczeniem sprezonego powietrza. Pojawienie
sig tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody moze swiadczy¢
0 namnazaniu si¢ populacji i mozliwym wytwarzaniu biofilmu badz zanieczyszczeniu
wody obeym materiatem roélinnym luh gleba,

e Enterokoki - paciorkowce katowe naleza do bakterii, ktorych  wykrycie
W wodzie pitnej swiadczy o kontakcie badanej wody z zanieczyszczeniami typu
katowego. Paciorkowce katowe powszechnie wystepujg w kale ludzi i zwierzat
statociepinych. Oznaczenie tych bakterii pozwala okresli¢ $wiezy stopien skazenia
katowego wody. Paciorkowce katowe moga wywotywaé liczne schorzenia zwlaszcza
u 0sob o obnizonej odpornosci organizmu. Kazde wykrycie tych bakterii w wodzie bez
wzgledu na ich liczbe powinno generowaé¢ dziatania zmierzajgce do znalezienia
przyczyny zanieczyszczenia oraz podjecia wiasciwych dziatan naprawczych
prowadzgcych do przywrocenia odpowiedniej jakosci wody co powinno mieé
potwierdzenie w kolejnych badaniach.

» Nieakceptowalny zapach wody moze sygnalizowaé zmiany w jakosci wody ujmowanej
lub nieprawidtowosci w procesie uzdatniania. Powyzsze powinno sktaniaé
zarzadzajgcego wodociggiem do znalezienia przyczyny nieprawidlowosci oraz
podjecia dziatan naprawczych w celu doprowadzenia jakoséci wody do wymagan
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

» Zwigkszona zawarto$¢ Zelaza nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. Swiatowa
Organizacja Zdrowia nie zaproponowata opartej na przestankach zdrowotnych
dopuszczalnej wartosci w/iw parametru w wodzie do spozycia. W rozporzadzeniu M.Z.
najwyzsze dopuszczalne wartosci dla w/w parametru przyjeto nie z powodu zagrozenia
zdrowia ludzi w razie przekroczenia wartosci, lecz z uwagi na fakt, ze wyzsze wartosci
stgzen mogg prowadzi¢ do niepozgdanych zmian wiasciwosci organoleptycznych
wody. Ze wzgledu na przekroczenie wartosci zelaza konsumenci mogg zauwazyc
zmiang barwy i metno$ci oraz metaliczny posmak wody, co moze budzié uzasadnione



zastrzezenia konsumentéw. Ponadto woda, w ktorej stezenie zelaza przekracza
dopuszczalne normy, moze by¢ powodem problemow w eksploatacji sieci
wodociagowej, sprzyjaé¢ wytrgcaniu sie czerwono-brazowych osadow. Osady te moga
sprzyja¢ rozwojowi bakterii powodujac wtorne zanieczyszczenie wody.

Amonowe jony w wodzie nie majag bezposredniego znaczenia zdrowotnego, obecnos¢
podwyzszonych stezen jest niekorzystna ze wzgledu na proces uzdatniania wody -
moga zmniejsza¢ skuteczno$é dezynfekcji wody, przyczyniaé sie do powstawania
azotynow w sieci wodociggowej, powodowaé nieskuteczne usuwanie manganu,
a takze wywotywacé zmiany smaku i zapachu wody.

Ponadto w 2021r. ludno$¢ zamieszkata w miejscowosciach:
- Januszno

- Krasna Dabrowa

- Zdzary

zaopatrywana byta w wode przydatna do spozycia z wodociagu publicznego Januszno
gm. Pionki zarzgdzanego przez Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze
Sp. z 0. 0. Z wiw wodociggu korzystato 676 osob.

W 2021r. do PPIS w Radomiu nie wptywaty interwencje od mieszkancéw dot. reakcji
niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.

Otrzymuije:
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