Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

B AT wiwgovplAwebfpsse-radorn
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
® tel: 48 3451589 e sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl e ul.gen. Leopolda Okulickiego 9D,
26-601 Radom

Radom 12.01.2024r.

HKN.9011.2.25.2024

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY za 2023r.
wydana dla wodociagu publicznego w Augustowie gm. Pionki

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z pdzn. zm.)

e art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537)

* § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranych z wodociagu
publicznego w Augustowie gm. Pionki Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomiu stwierdzil w jednej z probek niewielkie przekroczenie parametru chloroform.
W odniesieniu do w/w parametru zarzadzajacy wykonal powtérne badania w wymaganym
zakresie. Po otrzymaniu wynikéw stwierdzono spelnienie wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania prowadzone byly zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem poboru wody
W zakresie parametréw objetych monitoringiem grupy A i B okreslonym w w/w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia. Probki wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz
wewnetrznej kontroli jakosci wody z wyznaczonych punktéw zgodnosei usytuowanych na sieci
wodociggowej.

W 2023r. nie zarejestrowano zgloszen interwencyjnych od konsumentow.
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